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Уважаемая Ольга Александровна! 
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Сообщаем, что вынесенное Вами представление об устранении причин и условий, 
выявленных нарушений от 22 июня 2018 года № 7.1-0313пл-П/0211-2018 , было 
рассмотрено «25» июня 2018 года на служебном совещании при директоре администрации 
МОУ СОШ № 3. в ходе которого был выработан ряд мероприятий направленных на 
незамедлительное исправление выявленных недостатков а так же по недопущению их 
впредь, а именно: 

1. По зданию школы: 
в график планово-предупредительного ремонта добавлен: ремонт 

электроосвещения, профилактические измерения и испытания параметров 
электрооборудования, устранено нарушение п. 2.12.12 Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей 
- об осмотрах кабельных линий, проложенных в земле, сделаны отметки в 
паспортах на кабельные линии («Горэлектро»), устранено нарушение п. 2.4.5 
птээп 
- внесены изменения в схемы электроустановки ЩС4/1, устранено нарушение п. 
1.8.2 ПТЭЭП 
- щиток ЩС4/1 переоборудован и автоматические выключатели обеспечивают 
селективность отключения, устранено нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП 
- произведен запас калиброванных плавких вставок, устранено нарушение п. 2.2.16 
ПТЭЭП 
- в МУК СТЗ УО г. Твери подана заявка на составление сметы по системе 
уравнивания потенциалов, ' 
- проведена проверка устройств защитного отключения (водонагреватель - кухня, 
процедурный кабинет), устранено нарушение п. 2.7.19, приложение 3 ПТЭЭП 
- заменен кабель на автомате посудомоечной машины, устранено нарушение п. 
2.6.15 ПТЭЭП 
- разработаны инструкции по охране труда, в соответствии с пунктами и правилами 
указанными в предписании, 

2. В здании дошкольного отделения: 
- около рукоятки вводного рубильника сделаны надписи «Включено», 
«Отключено», устранено нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП 
- заземляющие проводники окрашены в черный цвет, устранено нарушение п. 2.7.7 
ПТЭЭЦ 
- на лицевой и Ьборотной сторонах панелей щитов нанесены диспетчерские 
наименования, устранено нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП 
- в паспорт заземляющего устройства занесены осмотры (ООО «Фора»), устранено 
нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП 
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- МКУ СЕЗ УО г. Твери составлена смета на замену вводного кабеля на 
изоляторах, 
- присоединение защитного нулевого и рабочего нулевого проводников переделано 
согласно правилам 1.7.2ПТЭЭГТ п.1.7.135.ПУЭ, 
- клеммная крышка соединений жил вводного кабеля закреплена, устранено 
нарушение п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.26 ПУЭ. 
Заместителю директора по АХЧ Бычковой Е.Д., заместителю директора по УВР 

Берзеговой С.А. - указано на усиление контроля и соблюдения требований правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок.. 

Выявленные нарушения стали возможны из-за недостаточной организации по 
направлениям работы заместителя директора по АХЧ Бычковой Е.Д., и заместителя 
директора по УВР Берзеговой С.А. (отвечающей за организацию работы дошкольного 
учреждения). Вышеуказанные сотрудники МОУ СОШ № 3 предупреждены о строгой 
персональной ответственности за упущения по данным видам деятельности впредь. 
Данные направления работы по соблюдения требований правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, правил охраны труда при эксплуатации 
электроустановок взяты мной под личный контроль. 

С.А. Афанасьева 


